
Prøvenr.: 35421/21

Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Forbruger taphane jvf BEK 
1070:2019

Prøvetagning, Taphane (u. flush) + - DS/EN ISO 19458:2006+MST 
Manual Ptag 4.udg.2017

Udseende # Klar (1) - - Vandet må ikke have en afvigende 
smag og lugt, desinfektionsmidler 
undtaget

Temperatur ved prøvetagning 16.7 °C - - Det bør tilstræbes, at vandet er højst 
12ºC ved taphanen

Enterokokker <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 <1
Kimtal ved 22 °C 17 Pr. ml DS/EN ISO 

6222:2000/Till.1:2002
200

Kimtal ved 37 °C 1 Pr. ml DS/EN ISO 
6222:2000/Till.1:2002

Coliforme bakterier <1 Pr. 100 ml DS/EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017 

<1

E. Coli <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017 

<1

Helle Hornemann

Kopimodtagere:
Hørsholm Kommune Teknisk Forvaltning, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
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Version: 1
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Analyseperiode: 03-03-2021 - 
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Ordrenr.: 630521

Kettinge Storskov Vandværk
v/ Bo Lindhardt
Stumpedyssevej 12
2970 Hørsholm
Att.: Bo Lindhardt

Sagsnavn Kettinge Storskov Vandværk
Lokalitet: Kettinge Storskov Vandværk
Prøvested: Stumpedyssevej 12, 2970 Hørsholm
Prøve ID: Køkkenhane
Udtaget: 03.03.2021 kl. 12:43:00
Prøvetype: Drikkevand 
Prøvetager: Lab/SKN
Kunde: Kettinge Storskov Vandværk

v/ Bo Lindhardt, Stumpedyssevej 12, 2970 Hørsholm, Att. Bo Lindhardt

Kommentar
 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
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